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OFERENCI WSZYSCY 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem lamp 
hybrydowych oświetlenia ulicznego” 
 
Urząd Miejski Wąsosza w odpowiedzi na zadane przez jednego z oferentów pytanie 
informuje, że: 
 

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów 
oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego 
materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych 
wzmacnianych włóknem węglowym?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania jako 
równoważnika dla słupów oświetleniowych stalowych słupów wykonanych z 
kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. 
 
Pytanie nr 2: Czy słup ma mieć 10 m nad ziemią, czy owe 10 m to wysokość 
konstrukcji uwzględniająca słup wraz z konstrukcją montażową dla paneli i turbiną? 
Odpowiedź: Wysokość słupa ustalona przez Zamawiającego to 10,00 metrów nad 
ziemią  
 
Pytanie nr 3: Na jakiej wysokości ma być zainstalowana oprawa oświetleniowa? 
 
Odpowiedź: Oprawa oświetleniowa winna być zamontowana nie niżej niż 6,5 m nad 
ziemią. 
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